水电站大坝安全注册办法
第一章   总     则

第一条 为了加强水电站大坝（以下简称大坝）运行安全的监督管理，规范大坝安全注册工作，根据《水库大坝安全管理条例》、《水电站大坝运行安全管理规定》的有关规定，制定本办法。
第二条 国家电力监管委员会（以下简称电监会）负责全国电力系统大坝安全注册的监督管理工作，电监会派出机构具体负责辖区内大坝安全注册的监督管理工作，电监会大坝安全监察中心（以下简称大坝中心）负责办理大坝安全注册的具体工作。
第三条 本办法适用于电力系统投入运行的大、中型水电站大坝，小型水电站大坝参照执行。
第二章   注册程序

第四条 大坝安全注册包括初始注册、换证注册和变更注册。

大坝投运后的第一次安全注册登记为初始注册；大坝完成符合国家规定的工程竣工安全鉴定一年内，水电站运行单位（或业主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。

《水电站大坝安全注册登记证》（附件1）（以下简称注册登记证）有效期届满前的换证注册登记为换证注册；注册登记证有效期届满前三个月，水电站运行单位应当向大坝中心申请换证注册。

在注册登记证的有效期内，因进行大坝改（扩）建、重大的补强加固和更新改造工程改变了大坝安全等级，或者因运行、管理、维护问题降低了大坝安全等级，或者水电站运行单位、大坝主管单位发生变更而进行的变更注册登记，为变更注册；水电站运行单位应当在上述情况改变后三个月内向大坝中心申请变更注册。
第五条 被取消注册登记证的，或者不符合大坝安全注册登记条件的，或者持有乙级、丙级注册登记证的水电站运行单位，应当按要求进行整改，使大坝具备注册条件或者注册升级条件，并按相关的注册要求申报注册。
第六条 大坝安全注册程序包括：申请、检查评审、审核发证。
（一）申请
水电站运行单位向大坝中心提出书面注册申请，填写《水电站大坝安全注册申请书》（附件2），按《水电站大坝安全注册管理实绩考核评价表》（附件3）自评，将有关申报资料附水电站运行单位的《企业法人营业执照》复印件上报大坝中心。当水电站运行单位为大坝产权单位授权、委托单位时，还应当同时上报大坝产权单位授权、委托的法律文件复印件。

对初始注册，水电站运行单位还应当填写《水电站大坝安全注册基本情况登记表》（附件4）；报送建设工程项目安全评价报告、完整的竣工安全鉴定报告、工程建设各方的自检报告和表示工程概貌的主要附图。

对变更注册，水电站运行单位还应当填写《水电站大坝变更事项登记表》（附件5），报送有关变更情况的上级批文、设计文件、设计审查意见、施工监理文件、验收文件等材料并附相关部分的主要图纸。

上述材料一式五份并附电子文本，经大坝主管单位审查后报送大坝中心。

水电站运行单位应当对所提交材料的真实性负责。

（二）检查评审

大坝中心接到注册申请后，对水电站运行单位报送的有关材料进行审查。对于申请资料不符合要求的，大坝中心应当在接到申请资料之日起5个工作日内一次性告知水电站运行单位需要补正的全部内容。

大坝中心受理注册申请后，组织注册检查组对水电站大坝进行现场检查。注册检查组按照《水电站大坝安全注册管理实绩考核评价表》,对水电站运行单位进行管理实绩考核评价，并根据检查情况和考核结果提出注册检查意见，同时提出大坝注册等级的建议，形成注册检查报告。

注册检查组人数一般为3～7人，其成员应当包括大坝安全管理和运行方面的专业人员。

大坝中心应当对注册检查、注册评价的真实性、公正性和有效性负责。

（三）审核发证
大坝中心对注册检查组的注册检查报告进行审核，对准予注册的，确定大坝安全注册等级，报电监会批准，核发《水电站大坝安全注册登记证》，同时通知水电站运行单位，并抄送大坝主管单位和电监会有关派出机构。

对于不符合注册条件，或者申请资料严重失实，或者未批准注册的，大坝中心应当向水电站运行单位发出暂不予注册的通知，同时将其抄送大坝主管单位和电监会有关派出机构。

注册登记证由电监会统一监制和编号，分正本、副本。对换证注册或者变更注册的大坝，注册登记证上分别加注“换证注册”或者“变更注册”的字样。
第七条 大坝中心根据大坝的安全状况及水电站运行单位的管理水平，按照下列标准提出大坝安全注册的意见：
（一）符合大坝安全注册条件和大坝安全注册管理实绩考核评价在80分以上的正常坝，注册等级为甲级；

（二）符合大坝安全注册条件和大坝安全注册管理实绩考核评价在60分以上不满80分的正常坝，注册等级为乙级；
（三）符合大坝安全注册条件和大坝安全注册管理实绩考核评价在80分以上的病坝，注册等级为丙级；
不符合大坝安全注册条件，或者大坝安全注册管理实绩考核评价低于60分的正常坝和大坝安全注册管理实绩考核评价低于80分的病坝，或者大坝安全定期检查被评定为险坝的，不予注册。
第三章   注册监管

第八条 大坝安全注册实行动态管理。甲级注册登记证有效期为五年，乙级注册登记证和丙级注册登记证有效期为三年。

第九条 水电站运行单位每年应当按照注册条件、标准、管理实绩考核评价内容等要求进行注册自查，经大坝主管单位审查后，在每年一季度将自查报告报送大坝中心。

第十条 大坝中心每年应当根据注册大坝的安全状况和水电站运行单位的自查报告，会同电监会派出机构对大坝注册情况进行抽查。

第十一条 取得注册登记证的大坝，发生下列情况之一的，予以注册降级：

（一）注册等级为甲级或者乙级的大坝，在最近一次大坝安全定期检查或者特种检查中被评定为病坝的；

（二） 在最近一次大坝安全定期检查或者特种检查中发现有重大缺陷需要消除，水电站运行单位没有及时安排处理，且超过半年仍未开展工作的；

（三）大坝关键部位、重要项目安全监测设施不符合规范要求，定期检查或者特种检查结束后超过一年仍未开展改造工作的；

（四）水电站运行单位不按计划开展大坝安全定期检查的相关工作，逾期超过一年的；

（五）大坝安全注册管理实绩考核评价结果低于原注册等级标准的。

第十二条 取得注册登记证的大坝，出现下列情况之一的，取消注册登记证：

（一）发生洪水漫坝、坝体结构严重损坏等影响大坝安全和水电站正常运行的；

（二）注册后最近一次大坝安全定期检查或者特种检查中大坝安全等级被评定为险坝的；

（三）在最近一次大坝安全定期检查或者特种检查中被评定为病坝，且超过半年未按要求进行整改和补强加固，情节严重的；

（四）正常坝注册管理实绩考核评价低于60分或者病坝注册管理实绩考核评价低于80分的；

第十三条 水电站大坝出现下列情况之一的，注册登记证自动失效，水电站运行单位应当填报《水电站大坝注销登记表》（附件6），向大坝中心办理注册登记证注销手续：

（一）大坝发生垮塌等重大以上事故或者大坝经批准报废的；

（二）超过注册登记证有效期的；

（三）被取消注册登记证的。

第十四条 有下列情况之一的，大坝中心应当向水电站运行单位提出限期整改意见，同时通报大坝主管单位，并抄送电监会有关派出机构，由其按有关规定予以处理：

（一）不按规定办理大坝安全注册的；

（二）注册登记证有效期届满而未按规定申请换证的；

（三）大坝原注册情况发生变化而未申请变更注册的；

（四）大坝注册降级和被取消注册登记证的；

（五）在注册过程中有弄虚作假行为的。

第十五条 取得注册登记证的大坝，准予水电站运行单位在有关场合和文件上使用注册登记证标志和编号。

第四章   附    则

第十六条 本办法中对大、中、小型水电站大坝的划分标准，执行《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》（DL5180－2003）等规范标准。
第十七条 大坝安全注册收费，参照国家有关标准执行。

第十八条 本办法自发布之日起施行。

附件1  水电站大坝安全注册登记证（正本、副本）（样本）

附件2  水电站大坝安全注册申请书

附件3  水电站大坝安全注册管理实绩考核评价表

附件4  水电站大坝安全注册基本情况登记表

附件5  水电站大坝变更事项登记表

附件6  水电站大坝注销登记表

附件7  填表说明

附件1：
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附件2：

编号：
水电站大坝安全注册申请书
大坝名称：───────────

申请单位：───────────

地    址：─────────── 

邮    编：───────────

电    话：───────────

传    真：───────────

E － mail：───────────

申请日期：───────────
国家电力监管委员会监制

	大坝名称
	
	工程等别
	

	水 电 站

运行单位
	
	大坝级别
	

	大    坝

主管单位
	
	坝型
	

	水 电 站运行单位法人代表
	
	最大坝高（m）
	

	分    管大坝安全总工程师
	
	坝顶长度(m)
	

	装机容量(MW)
	
	水库总库容(亿m3)
	

	首次蓄水时    间
	年  月  日
	竣工时间
	年  月  日

	工程投入运行以来有否发生过重大事故及其处理 情 况
	

	大坝历次补强加固改造情况
	

	最近一次大坝定期检查（特种检查）情况和主要结论及建    议
	第    次定检时间
	

	
	大坝安全评定等级
	

	
	

	目前大坝安全状况及管理情况
	

	申请注册等    级
	                                          （盖章）
                                        年   月   日

	大    坝主管单位审查意见
	                                          （盖章）
                                        年   月   日 

	注    册检 查 组意    见
	

	大坝中心审核意见
	

	电 监 会

批复意见
	

	备   注
	

	大坝安全注册登记证编号
	
	发证日期
	


附件3：

水电站大坝安全注册管理实绩考核评价表

水电站运行单位：                                            填表日期：    年    月    日
	序号
	项    目
	评    分    标    准
	满分
	水电站运行单位自评分
	检查评定分
	备 注

	1
	贯  彻执行大坝安全法律法规、规章制度
	（1）领导重视，建立了明确的大坝安全责任制；
（2）有明确的主管大坝安全的总经理（厂长）、总工程师，配备有熟练专业知识及实际工作能力的大坝安全专职人员；
（3）制定了大坝安全年度计划，并付诸实施；
（4）按照批准的设计防洪标准和水库调度原则编制年度调洪调度方案，并经防汛指挥机构批准实施；
（5）有其他大坝安全措施。
	20
	
	
	

	2
	大坝安全规程制  度
	（1）建立健全和不断完善大坝安全各项技术规程和规章制度，如：
水工观测规程；
水工维修规程；
水务管理规程；
水工安全作业规程；
水工机械运行、检修规程；
防汛制度；
险情预测及应急处理预案；
其他有关规程、制度。
（2）能认真执行各项大坝安全规程制度。
	20
	
	
	

	3
	大坝安全工作人员素质
	（1）大坝安全工作定岗定员，人员相对稳定，人员素质满足要求；
（2）有上岗培训、专业技术培训、轮训等计划，执行和培训效果较好；
（3）有上岗考核、定期考核、晋级考核等制度，执行较好。
	10
	
	
	


续表
	序号
	项    目
	评    分    标    准
	满分
	水电站运行单位自评分
	检查评定分
	备 注

	4
	大坝安全检查、监测
	（1） 建立了大坝安全检查制度，并按规定认真执行；
（2）大坝安全监测制度化；抓好观测、资料分析、监测设施维护及更新改造三个环节。
	20
	
	
	

	5
	大坝安全资料及档案
	（1）各种资料可靠、完整，整编成册；
（2）大坝安全档案已建立并妥善保管。
	10
	
	
	

	6
	大坝维护、缺陷处理及安全经费
	（1）对大坝及各项设施的缺陷及时加固、消缺；

（2）安鉴、定检、特种检查提出的意见和建议认真落实

（3）大坝安全维护、修理、加固费用，大坝观测，检查、监控及更新改造等有关费用均已统筹安排，专款专用。
	20
	
	
	


单位负责人：                      审核人：                     填表部门：              

水电站运行单位：（盖章）                                大坝主管单位：（盖章）  
日    期：                                             日    期：

附件4：

水电站大坝安全注册基本情况登记表

填表日期：    年    月    日
	大坝名称
	
	工程总投资
	万元
	正
常
溢
洪
道
	型   式
	

	水电站运行单位
	
	设计单位
	
	
	堰顶高程
	m

	大坝主管单位
	
	施工单位
	
	
	堰顶净宽
	m

	建设地点
	
	建设
日期
	开工
	年 月 日
	
	闸门型式
	

	所在河流
	
	
	竣工
	年 月 日
	
	闸门尺寸
	

	集水面积
	（km2）
	基本地震烈度
	度
	
	最大泄量
	m3/s

	水
文
特
征
	多年平均降水量
	mm
	设计地震烈度
	度
	
	消能型式
	

	
	
	
	
	
	
	启闭设备
	

	
	多年平均径流量
	亿m3
	高程基准面
	基面
	
	溢洪道座数
	座

	
	
	
	
	
	
	最大总泄量
	m3/s

	
	多年平均输沙量
	亿m3
	库
区
迁
淹
工
程
	赔偿高程
	m
	非
常
溢
洪
道
	型  式
	

	
	设
计
	重现期
	年
	
	移民高程
	m
	
	堰顶高程
	m

	
	
	洪峰流量
	m3/s
	
	淹没耕地
	万亩
	
	堰顶净宽
	m

	
	
	洪水历时
	日
	
	
	
	
	最大泄量
	m3/s

	
	
	洪水总量
	亿m3
	
	迁移人口
	人
	
	
	

	
	校
核
	重现期
	年
	
	土    方
	万m3
	泄
洪
洞
（孔）
	型  式
	

	
	
	洪峰流量
	m3/s
	
	石    方
	万m3
	
	断面尺寸
	

	
	
	洪水历时
	日
	
	
	
	
	进口底高程
	   m

	
	
	洪水总量
	亿m3
	
	混凝土
	万m3
	
	
	

	水
库
特
征
	调节性能
	
	主
坝
	坝  型
	
	
	闸门型式
	

	
	校核洪水位
	m
	
	最大坝高
	m
	
	最大泄量
	m3/s

	
	设计洪水位
	m
	
	坝顶高程
	m
	
	启闭设备
	

	
	汛期限制水位
	m
	
	坝顶长度
	m
	输
水
洞
	型  式
	

	
	正常蓄水位
	m
	
	坝顶宽度
	m
	
	断面尺寸
	

	
	死水位
	m
	
	坝基防渗型式
	
	
	进口底高程
	m

	
	总库容
	亿m3
	副
坝
	座  数
	座
	
	闸门型式
	

	
	其
中
	调洪库容
	亿m3
	
	主要坝型
	
	
	最大流量
	m3/s

	
	
	兴利库容
	亿m3
	
	最大坝高
	m
	
	启闭设备
	

	
	
	死库容
	亿m3
	
	坝顶高程
	m
	
	
	

	
	
	已淤积库容
	亿m3
	
	总长度
	m
	
	
	


续表
	 工
程
效
益
	发

电
	设计装机容量
	MW
	工
程
运
行
	最高洪水位
	m
	电

站

管
理
情
况
	管理模式
	

	
	
	实际装机容量
	MW
	
	发生日期
	年  月  日
	
	固定资产重置值
	万元

	
	
	设计年发电量
	万kW.h
	
	最大下泄流量
	m3/s
	
	职工总人数
	人

	
	
	实际年发电量
	万kW.h
	
	最高蓄水位
	m
	
	大坝安全管理人数
	人

	
	灌
溉
	设  计
	万亩
	
	发生日期
	年  月  日
	
	大坝安全观测人数
	人

	
	
	有  效
	万亩
	
	相应蓄水量
	亿m3
	
	
	

	
	
	最大实灌
	万亩
	
	水质污染情况
	
	
	
	

	
	
	年灌溉水量
	  万m3
	
	
	
	
	
	

	
	防洪
	设  计
	
	大
坝
安
全
监
测
	水情测报情况
	
	
	
	

	
	
	实  际
	
	
	工程监测情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	主要监测项目
	
	备
注
	备

注


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供水
	设  计
	 万m3/年
	
	主要监测仪器
名称数量
	
	
	
	

	
	
	最大实供
	 万m3/年
	
	
	
	
	
	

	
	航运
	改善航运
	km
	
	最大渗流量
	L/s
	
	附图目录：
  1、水力枢纽总体平面布置图   份
  2、大坝平面图               份
3、大坝立视图               份
4、典型坝段剖面图           份
5、泄水建筑物布置图         份

6、库水位～下泄流量关系曲线
安鉴或定检报告目录：

蓄水安全鉴定报告            份

建设各方自检报告    各  份

竣工安全鉴定报告            份

建设各方自检报告    各  份

大坝安全定期检查            份

各专题报告          各  份

	
	
	过船吨位
	t
	
	总沉降量
	mm
	
	

	
	
	年运输量
	万t
	
	
	
	
	

	
	养
鱼
	养鱼水面
	亩
	
	最大水平位移
	mm
	
	

	
	
	最高总产
	万kg
	
	
	
	
	

	
	
	最高单产
	kg/亩
	下
游
情
况
	河道安全泄量
	m3/s
	
	

	
	
	
	
	
	人  口
	万人
	
	

	管理保护范围
	亩
	
	县以上城镇
	座
	
	

	
	
	
	乡镇
	座
	
	

	确权土地面积
	亩
	
	耕  地
	万亩
	
	

	
	
	
	铁路或公路
	km
	
	


续表
	序号
	项目
	现状

	1
	洪水标准
	

	2
	坝体变形

特    征
	

	3
	坝体裂缝
	

	4
	坝基缺陷
	

	5
	渗流（包括

扬压力、渗

流量、绕坝

渗流）
	

	6
	混凝土老化
	

	7
	坝后冲刷及过流表面的冲蚀和磨损
	

	8
	水工金属结构缺陷（包括闸门、启闭机、备用电源等）
	

	9
	近坝库岸

稳定性
	

	10
	水库淤积
	

	11
	大坝安全监测系统
	

	12
	水情测报

系    统
	

	13
	其  他
	


单位负责人：                      审核人：                     填表部门：              

水电站运行单位：（盖章）                                大坝主管单位：（盖章）  
日    期：                                             日    期：
附件5：

水电站大坝变更事项登记表
                                                                填表日期：    年    月    日
	大坝名称
	
	注册登记号
	

	建设地点
	
	坝    型
	

	所在河流
	
	最大坝高
	（m）

	水 电 站
运行单位
名    称
	
	总 库 容
	（亿m3）

	变更事项
	
	水电站运行单位：         （盖章）
负责人：
年    月    日

	变更内容

及 依 据
	
	大坝主管单位：          （盖章）

负责人：
年    月    日


附件6：

水电站大坝注销登记表
水电站运行单位：（盖章）             填表日期：    年    月    日
	大坝名称
	
	注    册

登记证号
	

	建设地点
	
	坝    型
	

	所在河流
	
	最大坝高
	（m）

	水 电 站
运行单位
名    称
	
	总 库 容
	（亿m3）

	建 设
日

期 
	开  工
	年  月  日
	批
准
单
位
意
见
	（盖章）

   年   月  日

	
	竣  工
	年  月  日
	
	

	注销原因
	
	
	

	事故及废弃后果与相应措施
	
	大坝主管

单位意见
	（盖章）
   年   月   日


附件7：

填表说明
1、 申请书（登记表）中资料，以填写当时上月底数据为准。为便于汇总统计，要求选择填写的栏目请选择其一填写，不符时选较为接近的一种填写，完全不符的选择“其它”。如果内容较多，表格空间不够时可以另附页。

2、 大坝名称：填大坝全称，如填“新安江大坝”，不要填“新安江”。

3、 申请单位为水电站运行单位；申请书首页的地址、邮编、电话、传真、email等都填水电站运行单位的相应资料。

4、 工程等别、大坝级别：根据上级批复的工程等别及建筑物级别填写，工程等别可为“一等、二等、三等”，大坝级别可为“1级、2级、3级”。

5、 水电站运行单位，是指负责水电站大坝日常运行的水电站大坝产权所有者或者其授权、委托的单位。
6、 大坝主管单位，是指水电站大坝的控股股东所代表的企业法人或水电站大坝的产权单位。
7、 填表日期：本次申请的实际填表日期。

8、 联系电话或传真：填写区号和电话号码或传真号码，如0571-88822757。

9、 设计单位、施工单位：工程建设时的设计单位和施工单位，指原工程或主体工程的设计单位、施工单位。对变更注册，应同时填写改建、扩建、加固改造等工程的设计、施工单位。

10、装机容量：指填表时工程的实际装机总容量。

11、“大坝安全评定等级”填写最近一次定检评定的等级。对定期检查审查意见已经电监会备案批复的大坝，填写电监会备案批复的定检审查意见所评定的等级；填表时最近一次定检尚未结束的，则填写上一次定检评定的等级。

12、定检结论及定检后的补强加固结果、安全管理的机构、人员、规章制度、经费使用、运行管理实际情况等内容填写在“水电站大坝安全注册基本情况登记表”中。

13、“注册检查组意见”填写注册现场检查组的书面意见。

14、“申请注册等级”指申请甲级、乙级还是丙级坝注册。

15、坝型：未特指时填写主坝的坝型。选择填写，在“均质土坝、粘土心墙坝、粘土斜墙坝、混合型土坝；混凝土面板堆石坝、沥青面板堆石坝、沥青心墙堆石坝；（碾压）混凝土重力坝、混凝土宽缝重力坝、（碾压）混凝土拱坝、混凝土连拱坝、混凝土支墩坝；浆砌石重力坝、浆砌石拱坝；其它”中选择。对主坝由多种坝型构成的按最大坝高坝段的坝型填写，对有两座或两座以上主坝的电站，主坝的内容只填最大坝高主坝，其它主坝资料填入副坝栏目。

16、坝顶长度：未特指时指主坝的最大长度；

17、水库总库容：指水库设计最高水位时的水库库容；

18、大坝安全注册登记证编号及发证日期由大坝中心填写；

19、建设地点：填写大坝所在的地理位置，具体到县名。处于界河上的大坝明确到两侧的县名；

20、所在河流：支流上的水库应追溯到《中国河流名称代码SL249-1999》中所列河流。

21、地震基本烈度：按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）划分数值确定的动峰值加速度对照的或按其它方法确定的地震基本烈度。

22、设计地震烈度：指原工程设计采用的地震烈度，或后期加固设计采用的地震烈度。

23、调节性能：选择填写，在“多年调节、年调节、不完全年调节、季调节、日调节、其它”中选择。

24、已淤积库容：填最近测量的基本能反映目前淤积情况的资料。
25、坝基防渗型式：土坝可填截水槽、不完全截水槽（指未截断覆盖层的）、混凝土防渗墙、板桩、粘土铺盖等，混凝土坝可填灌浆帷幕等。

26、泄洪洞或输水洞型式：填写主要型式，反映材质形状和承压，如“混凝土圆形有压隧洞、浆砌石马蹄型无压洞、内衬钢板有压圆形管”等。

27、泄洪洞或输水洞断面尺寸：圆形的可填如“φ2.6”，矩形的填“宽×高”，其它形状的填最大内尺寸的“宽×高”。

28、最高洪水位：指大坝运行历史上汛期短时间达到过的最高水位，实际也是工程运行历史上的极端最高水位。

29、最大下泄流量：水库历史上发生过的最大下泄流量。

30、最高蓄水位：指水库运行历史上非汛期蓄水达到过的最高水位，实际是指水位相对停留较长时间的一个水位，主要用于评估大坝渗流情况。

31、相应蓄水量：对应于最高蓄水位的蓄水量，反映水库运行历史上发生的最大蓄水兴利情况。

32、工程效益中的防洪：填防洪保护的人口、城镇、面积等主要防洪功能。

33、工程效益中的供水：指城镇和工业供水的年供水量。

34、管理模式：主要指大坝安全管理模式。选择填写，在“自管、委托管理、外聘人员管理”中选择。全部由水电站运行单位自身力量进行运行管理的，填“自管”；以合同形式委托其它单位运行管理的，填“委托管理”；聘请部分外来人员进行管理的，填“外聘人员管理”。

35、水情测报情况：选择填写，在“自动测报、人工测报、入库水文站、库区雨量站、坝区雨量站、无水情测报设施、其它”中选择。

36、工程监测情况：选择填写，填工程监测设施情况，在“自动化监测、自动化与人工监测结合、人工观测、少量观测设施、无监测设施、其它”中选择。

“自动化监测”指大坝的主要监测项目实现多参数电测遥测、由计算机控制的数据自动采集、人工巡视检查规范；

“自动化与人工监测结合”指对渗流、扬压力等观测项目采用了电测遥测设备，仪表读数，数据人工采集，其它项目实行人工监测，人工巡视检查基本规范；

“人工观测”指渗流和变形等观测设施基本达到要求，采用人工观测，并有人工巡视检查制度；

“少量观测设施”指只有少量测压管或变形标点，观测设施严重不足或破损严重，人工巡视检查不规范，起不到实质性的监测作用；

“无监测设施”指工程建设与管理过程中未真正考虑工程监测设施，目前工程基本无监测设备，人工巡视检查简单，工程基本处于无监测状况；

“其它”指以上情况均不符的特殊情况。

37、最大渗流量：指观测到的最大渗流量，可填“观测范围与渗流量”，如“坝基0.56”、“坝身0.78”、“河床段坝基0.39”、“右岸绕渗0.28”等。

38、总沉降量：可填观测的累计沉降量，也可填现坝顶高程与工程竣工时的差值，数据不可靠的可不填写。

39、下游情况：下游情况中的人口填防洪保护人口；县以上城镇填距离和名称，如“18km××县城”；乡镇指乡镇集镇，填距离和名称；耕地填防洪保护耕地；铁路和公路填距离和名称。对低水头电站的下游情况，可不填或作说明。

40、“管理保护范围”指由水电站运行单位行使管理权利、承担安全责任的大坝上下游及两岸岸坡的范围，坝上×××m，坝下游×××m等；“确权土地面积”是指坝址附近地产权归水电站运行单位或水电站产权单位所有的土地面。

41、在“水电站大坝注销登记表”中，“批准单位意见”一栏的填写，如有批文，可将批文复印件附上，免填此栏。
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